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Δοκιμζσ 

Αρ. Πιςτ. 790-3 

Χ Η Μ Ε Ι Ο 

Σάκησ Καπελιϊτησ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΣΙΣΑΕΩ 18,  ΠΤΡΓΟ ΗΛΕΙΑ  

ΣΗΛ./ΦΑΞ: 26210-33400,  ΚΙΝ.: 6977-835251 

 email: kapeliotistak@gmail.com 

ΕΚΘΕΗ ΔΟΚΙΜΩΝ 

Πελάτησ : ΔΕΤΑ  ΑΡΧΑΙΑ  ΟΛΤΜΠΙΑ 

Κωδ./Περιγραφή δείγματοσ: 054-21  /μπουκάλι 0,5Lit  &  2ουροςυλλζκτεσ    

Διεφθυνςη : ΠΗΛΙΩΠΟΤΛΟΤ  & ΚΟΜΟΠΟΤΛΟΤ – ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ 

Σοποθεςία  δειγματοληψίασ: ΑΠΡΑ ΠΙΣΙΑ (Οικία   Αθαναςόπουλου) 

Ημερομηνία δειγματοληψίασ: 02/03/2021 

Ευθφνη δειγματοληψίασ: ΧΗΜΕΙΟ ΚΑΠΕΛΙΩΣΗ 

υνθήκεσ δειγματοληψίασ: περιβάλλοντοσ 

Ημ/νία παραλαβήσ δείγματοσ:02/03/2021 

Ημ/νία(εσ) ανάλυςησ: 02/03/2021   ζωσ  05/03/2021 

Ημ/νία ζκδοςησ: 05/03/2021 

  

  

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ 

ΔΟΚΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΕ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΟΡΙΑ ΚΤΑ  ΜΕΘΟΔΟ ΔΟΚΙΜΗ 

*ΟΜΗ (25°C) Αποδεκτή -- Αποδεκτή    Οργανοληπτικά 

 *ΓΕΤΗ (25οC) Αποδεκτή -- Αποδεκτή  Οργανοληπτικά   

*ΘΟΛΟΣΗΣΑ    < 1,0 

 

 

NTU Αποδεκτή & 

άνευ αςυνήθουσ  

μεταβολήσ  

Nephelometric 

*ΧΡΩΜΑ    <0,1 (mg/lit  Pt) Αποδεκτή & 

άνευ αςυνήθουσ  

μεταβολήσ 

Apha pt-co Standard 

Method 

pΗ   (ςτουσ 20 °C) 8,2 Μονάδεσ  

PH (0 C) 

6,5 - 9,5 Εςωτερική  Μζθοδοσ   

ΜΘ01 κατά APHA 

4500H+ 

*ΑΓΩΓΙΜΟΣΗΣΑ    315 

 

μS/cm 2500 Εςωτερική  Μζθοδοσ 

κατά  APHA  2510B  
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ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ 

ΔΟΚΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΕ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΟΡΙΑ ΚΤΑ  ΜΕΘΟΔΟ ΔΟΚΙΜΗ 

*ΔΙΑΛΤΜΕΝΑ ΣΕΡΕΑ  TDS 157,5 mg/l - Metler - Toledo 

*ΟΛΙΚΗ  ΚΛΗΡΟΣΗΣΑ   175 mg/l CaCO3 - Metallphthalein 

*ΑΛΚΑΛΙΚΟΣΗΣΑ  145 mg/l  CaCO3 - Acid/indicator 2  

*ΟΞΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ  HCO3- 176,9 mg/l  CaCO3 - Indirect Method 

*ΤΠΟΛΕΙΜΑΣΙΚΟ  ΧΛΩΡΙΟ Cl2 <0,02 mg/l 0,5 DPD 

*ΑΒΕΣΙΟ   Ca+2    61 mg/l -  Titrimetric Method   

*ΜΑΓΝΗΙΟ   Mg+2  5,56 mg/l 50 E.Calculation Method  

*ΜΑΓΓΑΝΙΟ   Μη         <0,01 mg/l 0,05 PAN 

*ΧΑΛΚΟ       Cu+2      <0,5 mg/l 2,0 Bicinchoninate 

*ΙΔΗΡΟ      Fe+2 - Fe+3   <0,01 mg/l 0,20 PPST 

*ΑΜΜΩΝΙΟ ΝΗ4
+   <0,013 mg/l 0,50 Salicylate 2 

ΝΙΣΡΙΚΑ  ΝΟ3
- <LOQ mg/l 50 Εςωτερική Μζθοδοσ 

ΜΘ02  265 Lovibond 

*ΝΙΣΡΩΔΗ  ΝΟ2
- <0,032 mg/l 0,50 N-(1-Naphthyl)-

ethylenediamine  2 

*ΘΕΙΙΚΑ    SO4
-2 6,8 mg/l 250 Bariumsulphate 

Turbidity 2 

*ΧΛΩΡΙΟΝΣΑ Cl- 4,3 mg/l 250 Silver nitrate turbidity 

*ΚΑΛΙΟ  Κ+    0,5 mg/l 12 Flame  emission 

photometry 

*ΝΑΣΡΙΟ   Νa+   3,46 mg/l 150 Flame  emission 

photometry 

*ΦΩΦΟΡΟ   P2O5  <0,2 mg/l 5,0 Phosphomolybdic acid 

*ΑΡΓΙΛΙΟ  0,10 mg/l 0,20 Eriochrome cyanine R 2 

*ΟΛΙΚΑ  
ΚΟΛΟΒΑΚΣΗΡΙΟΕΙΔΗ 

0 
cfu/100ml 0 cfu/100ml  ISO 9308-1 

E.coli 0 cfu/100ml 0 cfu/100ml  ISO 9308-1 
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ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ 

ΔΟΚΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΕ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΟΡΙΑ ΚΤΑ  ΜΕΘΟΔΟ ΔΟΚΙΜΗ 

*ΕΝΣΕΡΟΚΟΚΚΟΙ  0 fcu/100ml 0 fcu/100ml  ISO 7899-2 

*ΟΜΧ   22ΟC   10 cfu/ml 100 cfu/ml ISO 6222 

*ΟΜΧ   37ΟC  0 cfu/ml 20 cfu/ml ISO 6222 

 

Σα όρια των παραμζτρων είναι ςφμφωνα με την ιςχφουςα νομοθεςία: ΚΤΑ Αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/19-9-2017                     
Σα αποτελζςματα τησ παροφςασ ζκθεςησ αφοροφν μόνο ςτο δείγμα που παραδόθηκε ςτο εργαςτήριο ή παραλήφθηκε από 
αυτό.*: Μη Διαπιςτευμζνη Δοκιμή .Η παροφςα ζκθεςη δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίσ την γραπτή ζγκριςη του 
εργαςτηρίου παρά μόνο εξ’ ολοκλήρου. 

 2Standard  Method  for  the  examination  of  water  and  wastewater 

LOQ(NO3): 4,43ppm   ,  LOQ(E.COLI): 0,3 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ : Σο νερό κρίνεται κατάλληλο για πόςιμο από χημικήσ και μικροβιολογικήσ απόψεωσ  για τισ παραμζτρουσ που 

εξετάςθηκαν. 

Διευθυντήσ Εργαςτηρίου 


