
 
 
 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ 

ΕΚΘ-01/01 Σελ. 1 από 1 

 
 

 
Δοκιμές 

Αρ. Πιστ. 790-4 

Χ Η Μ Ε Ι Ο 

Τάκης Καπελιώτης 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 18,  ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  

ΤΗΛ./ΦΑΞ: 26210-33400,  ΚΙΝ.: 6977-835251 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ 

Πελάτης : ΔΕΥΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

Κωδ./Περιγραφή δείγματος: 264 -24 // 2 ουροσυλέκτες   

Διεύθυνση: ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΥ & ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ -  ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ   

Τοποθεσία  δειγματοληψίας: ΝΕΜΟΥΤΑ   (Ψησταριά  Ερυμάνθου) 

Ημερομηνία δειγματοληψίας: 23/04/24  

Ευθύνη δειγματοληψίας: ΧΗΜΕΙΟ ΚΑΠΕΛΙΩΤΗΣ 

Συνθήκες δειγματοληψίας: περιβάλλοντος 

Ημ/νία παραλαβής δείγματος: 23/04/24 

Ημ/νία(ες) ανάλυσης: 23/04/24  έως  25/04/24 

Ημ/νία έκδοσης:  25/04/24  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΔΟΚΙΜΗΣ  

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΡΙΑ ΚΥΑ  ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 

*ΟΛΙΚΑ  ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ             Μ.Α. cfu/100ml 0 cfu/100ml  ISO 9308-1:2014 

E.coli              Μ.Α.      cfu/100ml 0 cfu/100ml  ISO 9308-1:2014 

*ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ               Μ.Α. cfu/100ml 0 cfu/100ml  ISO 7899-2:2000 

*ΟΜΧ   22ΟC             ΠΑΡΟΥΣΙΑ 2 cfu/ml 100 cfu/ml ISO 6222:1999 

*ΟΜΧ   37ΟC              Μ.Α cfu/ml 20 cfu/ml ISO 6222:1999 

Τα όρια των παραμέτρων είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: ΚΥΑ Αριθμ. Δ1(δ)/ ΓΠ  
οικ.27829/25-5-2023. Τα αποτελέσματα της παρούσας έκθεσης αφορούν μόνο στο δείγμα που 
παραδόθηκε στο εργαστήριο ή παραλήφθηκε από αυτό.  *: Μη Διαπιστευμένη Δοκιμή. Η παρούσα 
έκθεση δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου παρά μόνο εξ’ 
ολοκλήρου.  LOQ (E.COLI) : 0,1         Μ.Α. : μη ανιχνεύσιμο  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Το νερό κρίνεται  κατάλληλο  για πόσιμο από μικροβιολογικής απόψεως . 

Διευθυντής Εργαστηρίου 


